
±0,00

-0,15

-0,04

-0,15-1,20

-0,15

-0,15
-1,20

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00±0,00

-0,15

-0,15
15,00 5,00

±0,00

±0,00

65
,6

0

95,00

Cuve de 411 m3
 avec pompe pour débit de 274 m3/h

C
uv

e 
ga

z

Zone clôturée pour
stockage du gaz

24
,0

0

2
0
,0
0

S.S.
1 U.P.

S.S.
1 U.P.

S.S.
1 U.P.

S.S.
1 U.P.

BÂTIMENTS
EXISTANTS

BÂTIMENTS
EXISTANTS

BÂTIMENTS
EXISTANTSBÂTIMENT

EXISTANT12
,0

0
6,

00

10,00 5,00

BUREAUX LABORATOIRE BUREAU

BUREAUX

S.S.
1 U.P.

Chaufferie
Poste
EDF

Accès poste EDF

3,00 x 3,40 mh

3,
00

 x
 3

,4
0 

m
h

3,
00

 x
 2

,4
0 

m
h

3,
00

 x
 4

,6
0 

m
h

S.S.
1 U.P.

S.S.
1 U.P.

2,
00

8,
70

9,
30

25
,6

0

50,00

100,50

45
,6

0

W.C.

Accès
bureaux

S
.S

.
1 

U
.P

.

R
id

ea
u 

à 
en

ro
ul

em
en

t
4,

00
 x

 4
,5

0m
h

S
.S

.
1 

U
.P

.

20
,0

0

S.S.
1 U.P.

BÂTIMENTS
EXISTANTS

D.E.P.D.E.P.

D.E.P.

D.E.P.D.E.P.D.E.P. D.E.P. D.E.P. D.E.P. D.E.P. D.E.P. D.E.P. D.E.P.

D
.E

.P
.

D.E.P.D.E.P.D.E.P.D.E.P.D.E.P.

D.E.P.D.E.P.

D.E.P.D.E.P.D.E.P.D.E.P.D.E.P.D.E.P.

D.E.P.D.E.P.

CHENAUX

CHENAUX
J.D.

CHEMINEMENT POMPIERS  5mlCHEMINEMENT POMPIERS  5ml CHEMINEMENT POMPIERS  5ml

ENROBÉ

ENROBÉ

ENROBÉ

ENROBÉ

Rampe de livraison

N

S.S.
1 U.P.

S
.S

.
1 

U
.P

.

S
.S

.
1 

U
.P

.

345

102

44

5,
00

13,00

P.K.
6

P.K.
7

P.K.
8

P.K.
9

P.K.
10

P.K.
11

P.K.
12

Vers perte d'eau

BÂTIMENT
Stockage

D.E.P.

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
265,52 0,50

±0,00

4,
00

15,13

Cuvette de rétention
Capacité de 60,00 m3

5,00 5,00 5,00 5,00 4,79 5,00 5,00

2,50 2,50 0,80 6,70 9,90 9,90 2,71

35,00 20,02

30,00

S.S.
1 U.P.

Rideau à enroulement
3,00 x 4,00mh

S
.S

.
1 U

.P
.

P
orte coupe

feu 1h

A
cc

ès
liv

ra
is

on
s

E.U./ E.V.

Fosse toutes eaux 4000 l
ventilée en toiture

Filtre à sable vertical non drainé
45 m²

TALUS
PLANTÉ

8,
00

TALUS
PLANTÉ

3,00 1,301,00 4,70 3,00 6,90 3,00 6,90 3,00 1,21

Fe. 3,00 x 1,35 mh
all. 0,95 m

Fe. 3,00 x 1,35 mh
all. 0,95 m

Fe. 3,00 x 1,35 mh
all. 0,95 m

Fe. 3,00 x 1,35 mh
all. 0,95 m

BÂTIMENT
Préparation de commandes

Rampe et quai de livraison
Garde corps 1,05 mh

Mur coupe feu 2h Débord latéral
de 0,50 m

Désenfumage,extraction
des fumées en toiture

Ø: 0,20m

Cloison 10,00 ml

D.E.P.D.E.P.

S.S.
1 U.P.

S.S.
1 U.P.

Local Springlers
A

3 U.P. 3 U.P.

3 
U

.P
.

Local Springlers
B

Vanne Gaz
Vanne Gaz

2 
rid

ea
ux

 à
 e

nr
ou

le
m

en
t

3,
00

 x
 3

,5
0m

h

D.E.P. D.E.P. D.E.P.

1 U.P.

SALLE DE RÉUNIONBUREAUXSTOCKAGE

50,18

4,
20

Propriété :

ECHELLE:

DATE :
PORT: 06 18 09 82 21

Modifications

Accord  client

FAX: 02 38 34 31 23
TEL: 02 38 33 53 50

38 rue St Jacques

45390 - PUISEAUX

ARCHITECTE  dplg

BP 43

J.P. GILLET CODE

Accord  administration

PLANS

ÉTAT ACTUEL :

PLANS

05-474-08

1 cm p m

07

ZA Les Blottins- BP1

SA MESNARD-CATTEAU

45340 St. LOUP DES VIGNES

M. LUCHE Jean-François

PLAN ÉTAGE Échelle: 1 cm p m PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE Échelle: 1 cm p m

23-03-2012

SA MESNARD-CATTEAU
situé ZA Les Blottins - La Gare

45340 SAINT-LOUP-DES-VIGNES


